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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в
зданиях и сооружениях

21.08.2026

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их
безопасной  эвакуации  при  пожаре  в  зданиях  и  сооружениях  должны
осуществляться  одним  из  следующих  способов  или  комбинацией  следующих
способов:

1)  подача  световых,  звуковых  и  (или)  речевых  сигналов  во  все  помещения  с
постоянным или временным пребыванием людей;

2)  трансляция  специально  разработанных  текстов  о  необходимости  эвакуации,
путях  эвакуации,  направлении  движения  и  других  действиях,  обеспечивающих
безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях
эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6)  обеспечение связью пожарного поста  (диспетчерской)  с  зонами оповещения
людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

2.  Информация,  передаваемая  системами  оповещения  людей  о  пожаре  и
управления  эвакуацией  людей,  должна  соответствовать  информации,
содержащейся  в  разработанных  и  размещенных  на  каждом  этаже  зданий  и
сооружений планах эвакуации людей.

3.  Пожарные  оповещатели,  устанавливаемые  на  объекте,  должны  обеспечивать
однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а
также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к
снижению уровня безопасности людей.



4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре,
уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен
быть  выше  допустимого  уровня  шума.  Речевые  оповещатели  должны  быть
расположены  таким  образом,  чтобы  в  любой  точке  защищаемого  объекта,  где
требуется  оповещение  людей  о  пожаре,  обеспечивалась  разборчивость
передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать
контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого
объекта.

5.  При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о пожаре
должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей,
находящихся в различных помещениях здания и сооружения.

6.  Размеры  зон  оповещения,  специальная  очередность  оповещения  людей  о
пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны
быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей
при пожаре.

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны
функционировать в  течение времени,  необходимого для завершения эвакуации
людей из здания, сооружения.

8.  Технические  средства,  используемые  для  оповещения  людей  о  пожаре  и
управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть
разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей.

9.  Звуковые  сигналы  оповещения  людей  о  пожаре  должны  отличаться  по
тональности  от  звуковых  сигналов  другого  назначения.

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь
разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть
подключены  к  электрической  сети,  а  также  к  другим  средствам  связи.
Коммуникации  систем  оповещения  людей  о  пожаре  и  управления  эвакуацией
людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения.

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны
быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и
учреждений  социального  обслуживания  с  пребыванием  людей  на  постоянной
основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей
к  восприятию  сигналов  оповещения  должны  быть  дополнительно  оборудованы
(оснащены)  системами  (средствами)  оповещения  о  пожаре,  в  том  числе  с
использованием  персональных  устройств  со  световым,  звуковым  и  с
вибрационным  сигналами  оповещения.  Такие  системы  (средства)  оповещения
должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала
оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.




